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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr3117/2018

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(Dz. U.z2009r. nr 178, poz. 1380, z pdzn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panistwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Robert Bosch Sp. z 0. o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

stwierdza, ze wyrodb: Reczny ostrzegacz pozarowy typu FMC-210-DM-G-R, FMC-210-DM-H-R
produkowany przez: Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5

85626 Grasbrunn, Niemcy
w zaktadzie produkcyjnym: Bosch (Zhuhai) Security Systems

20 Ji Chang Bei Road, Qingwan Industrial Estate
CN-519040 Zhuhai, Sanzao, Jinwan District, Chiny

spetnia wymagania: pkt. 10.5 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem
zmieniajacym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu nr 4455/2018 z dnia 05.01.2018 r.

2. Sprawozdanie z badary nr BMA 06077 z dnia 25.09.2006 r. wykonanych w VdS Schadenverhiitung Brandschutz
a takze sprawozdania z badan nr 3523/BA/07 z dnia 06.07.2007 r., nr 25/BA/13 z dnia 24.01.2013 r.
oraz nr 720/BA/18 z dnia 06.02.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratoridw Sygnalizacji Alarmu Pozaru
i Automatyki Pozarniczej (BA) CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych

w umowie nr 3117/DC/CNBOP-PIB/2018.

Okres waznosci Swiadectwa: od 15.02.2018 r. do 14.02.2023 r.
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DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Reczny ostrzegacz pozarowy typu FMC-210-DM-G-R, FMC-210-DM-H-R

Odmiana: FMC-210-DM-G-R FMC-210-DM-H-R
(FO1U011956) (FO1U011958)

Rodzaj uruchamiania: B: uruchamiany posrednio

Dodatkowe wskazanie stanu alarmowania: tak (dioda na ptycie czotowej)

Szybka: nienastawialna

Zabezpieczenie przed przypadkowym -

uruchomieniem:

Kategoria Srodowiskowa: do uzytku wewnetrznego do uzytku zewnetrznego

Ochrona zapewniana przez obudowe: nie przeprowadza sie badania ROP jest odpowiednio chroniony

przed wnikaniem wody

Zakres temperatur pracy: -10°C + +55°C -25°C + +70°C

Znamionowe napiecie zasilania: 24V DC

Prad alarmowania: 0,4 mA

Sposdb zamocowania: natynkowy montaz do Sciany

Wymiary: 135x 135 x40 mm

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Masa: 235¢g

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.)
wyrob powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

bryg. dr hab. inz. Dariusz Wréblewski
Jozeféw, dnia: 14 lutego 2018 r.
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